丽湖校区至畅体育馆高区供水加压泵
维修服务采购公告

深圳大学丽湖校区至畅体育馆高区供水2号加压泵出现故障，确认为供水加压泵机芯及配件（止回阀和机械密封组件）损坏，拟采购高区供水加压泵维修服务一项（详见附件1）。该项目不属于《深圳市2023-2024年政府集中采购目录及限额标准》（深财购[2023]2号）规定的集中采购目录范围，且采购金额未达到集中采购限额，为确保采购工作公平、公正、公开、透明和诚实信用的原则，就本项目进行网上竞价。
[bookmark: _GoBack]项目报价包含运输费、安装调试费、税费等，需提供相应的送货单、验收报告等有效票据，在采购人验收合格后开具发票；报价总金额不得超过预算总金额（详见附件2）。须现场踏勘的报价单位可提前预约，在28日上午十点统一踏勘（踏勘联系人：叶老师，联系方式：0755-86970670）。
质保及售后服务要求：必须符合采购清单所列内容，保证正品，质保期2年。成交公告发布后7日内需配送至采购人指定地点并完成安装工作。
报价请备注：我单位承诺不恶意低价中标，我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。
附件:1.至畅体育馆高区供水加压泵维修改造服务采购清单
2. 至畅体育馆高区供水加压泵维修改造服务报价单
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附件1.宿舍楼热水系统设备维修改造服务采购清单
	序号
	更换维修内容
	品牌
	规格型号
	区域
	数量
	单位
	备注

	1
	供水加压泵机芯维修
	利欧
	LVR64-6-2（30KW）
	至畅体育馆
	1
	套
	工作内容：机芯更换，包含配套的止回阀2个（一个管径DN100、压力PN16，另一个管径DN150、压力PN25），机械密封组件1套，负责更换安装、调试、场地清理等。




附件2.宿舍楼热水系统设备维修改造服务报价单
1.项目总报价单
	序号
	项目
	规格
	数量
	预算金额/元
	报价金额/元
	备注

	1
	丽湖校区至畅体育馆高区供水加压泵维修改造服务
	项
	1
	13816
	
	


备注：我单位承诺不恶意低价中标，我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。
（联系人：        联系电话：        ）
                                                                                 

单位全称（盖公章）：               
2025年    月   日     



2.项目分项报价单：  
	序号
	更换维修内容
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	单价
	小计
	备注

	1
	供水加压泵机芯维修
	1
	套
	
	
	
	
	工作内容：机芯更换，包含配套的止回阀2个（一个管径DN100、压力PN16，另一个管径DN150、压力PN25），机械密封组件1套，负责更换安装、调试、场地清理等。

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	




单位全称（盖公章）：                 
2025年    月   日     

